
１　概要

（１）件　　名　　緩和ケア病棟渡り廊下屋上防水修繕工事

（２）履行場所　　宮城県立がんセンター

（３）履行期限　　令和９年３月３１日

２　品目等

（１）想定品等

規格・寸法等 数量 単位 備考

1
昇降足場5.2mを

想定

22.00 ｍ

2.80 ｍ

6.20 ｍ

9.00 ｍ

76.00 ㎡

ポリマーセメント

仮防水共 76.00 ㎡

ウレタン塗膜防水

通期緩衝工法 59.00 ㎡

ウレタン塗膜防水

密着工法　補強メッシュ共 17.00 ㎡

ストレーナー共 1 箇所

SUS製 1 箇所

３　特記事項

（６）完了後、速やかに完了報告書を提出すること。

（７）仕様書に記載がない疑義が生じた場合は，発注者受注者で協議を行う。

仕様書

平場塗膜防水

立上り塗膜防水

改修用ドレン設置

（２）発生材の処分を含むこと。

（４）工事に必要な資材・機材等搬入費、雑材消耗品費、処分費、安全対策費、現場管理費、交

　通運搬費、その他諸経費等を含むこと。

（５）工事の具体的な内容、スケジュール、周囲への影響等について事前に発注者に説明し、承

　認を得ること。

（１）工事日時は発注者と協議の上、決定すること(土日祝日含む)とし、騒音・振動など当院の

　診療および患者の療養環境に影響がある場合は、土日祝日など影響が少ない日時での施工を行

　うこと。

（４）概　　要　　緩和ケア病棟への渡り廊下部の屋上防水シートが破損しているため、修繕を

　　　　　　　　　行うもの。

（３）事前調査が必要な場合は、調査費用も含むこと。

工事項目・交換部品等

防水改修工事

アルミ笠木撤去・再取付

水切撤去・新規取付

EXP.J撤去・再取付

水切上端部シーリング打ち替え

既存平場・立上り防水シート撤去

撤去部下地調整

脱気筒設置


